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Leszno, dnia 03.02.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr: OL — W.903.56.2023

» Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 18/2023 z dnia 30.01.2023 r.
» Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Nowa Wie$

¢ Miejsce pobrania probki: Perkowo, ul. Powstancow Wielkopolskich 7

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidtowy

Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania probek

e Probka pobrana zgodnie z Procedurg Techniczng PTW-HK-01

Data i godzina przyjecia probki: 30.01.2023 r., 1218

» Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi— monitoring parametréow gr. B

» Nr prébki Klienta: 18/W
Kod laboratoryjny probki: WN/57
Data rozpoczecia badania: 30.01.2023 r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Data zakonczenia badania: 02.02.2023 r.

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ Jednostka Metoda badawcza NDW
. e . jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd ]
w100 ml | pN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
jtk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 1 0 nd w 100 m 0
. , jtk ’ 50
3. | Liczba enterokokéw 0 nd w 100 mi PN-EN ISO 7899-2:2004 0
Ogodlna liczba mikroorganizméw . _ ' : bez niepra-
4 W92 e g 1 [0; 4] jtk w 1 ml PN-EN ISO 6222:2004 widlowych
zmian"

Przedstawiona rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspdiczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.
NDW - warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

" — Wartos¢ zalecana: <100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

nd — nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat:
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PSSE w Lesznie SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL — W.903.56.2023
WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig | Jednostka Metoda badawcza NDS
1. | Barwa 25405 mg Pyl fﬂjz"z'g??_ggfngg;:[) A2
2. | Metnos¢ 0,14 £ 0,02 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <13
3. | Zapach? [N] A PN-EN 1622:2006 A

4. | Smak® [N] A Metoda jakosciowa A

5. \';;gg;‘i’;‘;’;‘f‘;ée%kwczna 560 + 6 ~ uSlom | PN-EN 27888:1999 2500
6. | pH w temp. 13,1°C 76+0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
7. | Amonowy jon <0,13 (0,13 £ 0,02) mg/I PN-ISO 7150-1:2002 0,50
8. | Azotany 109+14 mg/| PN-82/C-04576.08* 50

9. |Azotyny : <0,033(0,033 + 0,004) mg/l PN-EN 26777:1999 0,50
10. | Mangan (ogobiny) <20(20 + 5) ug/l PN-92/C-04590/02* 50 .
11. | Zelazo (ogdlne) <50 (50 £ 4) g/l 521:18:?0?2%&2001 200
12. | Fluorki 0,19+ 0,02 mg/l PN-78/C-04588/03* 1,5
13. | Chlorki ‘ <20 (20 3) mg/l PN-ISO 9297:1994 250
14. g;'jg"(as'z‘;iﬁnzaﬁg"aﬁ‘nowy) <2,0 (2,0 £ 0,4) mgl | PN-EN ISO 8467:2001 5,0
15. | Siarczany - : 58 + 12 mg/l PN-ISO 9280:2002 250
16. | Cyjanki [N] <7(7x2) pg/l Metoda 8027 Hach Lange 50
17. | Twardos¢ (jako CaCQOs) 29319 mg/l PN-ISO 6059:1999 60-500

Wielkoéci fizykochemiczne poprzedzone znakiem <" i ,>” sg rezultatami badania. W nawiasie podano dolna/gérng granice akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscia.
Dla badan fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowig niepewno$¢ rozszerzong przy wspoiczynniku rozszerzenia k=2
i prawdopodobieristwie 95 %
NDS - warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
— Pozgdana wartosc¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/l
— warto$¢ zalecana, warto$¢ parametryczna — Akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidiowych zmian
* - norma wycofana przez PKN bez zastgpienia, spetnia wymagania cech charakterystycznych metody okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra .
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia (Dz. U. 2017 poz. 2294)
A — akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian
4)— data i godzina badania 30.01.2023 r., 12%°
5) - data i godzina badania 01.02.2023 r., 10", czas przechowywania prébki 46h

Sprawozdanie w zakresie badan fizykochemicznych autoryzowat: :

Sprawozdani€ zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

e - dane podane przez Klienta mogace wplywaé na waznosé wynikéw

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badan wyniki odnoszg si¢ wytgcznie do
otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze speiniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra-Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane sg przez trzech oceniajgcych. Zrédtem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w prébkach, w ktorych wykluczono obecno$¢ mikroorganizméw chorobotworczych oraz zapach, barwa i metno$¢ sg akceptowalne. Pobieranie prébek oraz badania
oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie sg zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewno$¢ pomiaréw i /lub wynikéw badan akredytowanych podawana jest na zyczenie
Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wynikéw. Podana warto$¢ nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
pobieranie i transport probek dostarczanych przez Klientéw. Na zyczenie Klienta laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan. Zleceniodawca ma prawo

do zlozenia skargi na wykonanie ustugi.

Koniec sprawozdania z badan.
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Rozdzielnik: Wydanie z dnia: Q1 §9202AEYSTENT
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