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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr: OL - W.903.729.2023

Nazwa i adres Klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Wolsztynie
64 — 200 Wolsztyn, ul. Drzymaty 16

Numer protokotu pobrania: 91/2023 z dnia 17.07.2023 r.

Obiekt badania: woda z wodociggu wiejskiego Wielen

Miejsce pobrania prébki: Kaszczor, ul. Koszykowa 5

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: prawidiowy

Probka pobrana i dostarczona przez Klienta zgodnie z planem pobierania prébek

Prébka pobrana zgodnie z PN-EN SO 19458:2007 i PN-ISO 5667-5:2017-10

Data i godzina przyjecia prébki: 17.07.2023 r., 1235

Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — monitoring parametréw gr. A
Nr probki Klienta: 91/W

Kod laboratoryjny prébki: WN/754

Data rozpoczecia badania: 17.07.2023 r. Data zakonczenia badania: 20.07.2023 r.
WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik | Niepewnos¢ | Jednostka Metoda badawcza NDW
i .y . jtk
1. | Liczba Escherichia coli 0 nd w100 ml | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 0
jtk +A1:2017-04
2. | Liczba bakterii grupy coli 0 nd o 1’30 il 0
Ogéina liczba PN-EN ISO 6222:2004 bez niepra-
3. | mikroorganizmoéw 9 [5; 16]" | jtk w1 ml |agar z ekstraktem widtowych
w (22+2) °C przez (68+4) h drozdzowym (plytki lane) zZmian?

" Przedstawiona rozszerzona niepewno$é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i jest oparta na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspotczynnik k = 2, co stanowi okoto 95 % poziom ufnosci.

2Wartos¢ zalecana: <100 jtk /1 mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej oraz < 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

NDW - warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

nd - nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badan mikrobiologicznych autoryzowat:
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fi PSSE w Lesznie SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr: OL — W.903.729.2023 J
WYNIK BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO | SENSORYCZNEGO

Lp. Badana cecha Wynik z niepewnoscig| Jednostka Metoda badawcza NDS
PN-EN 1SO 7887:2012 3)

1. | Barwa 2505 mg PUl | 4 Ap1:2015-06 metoda D A

2. | Metnos¢ 0,59 +0,12 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 s14

3. | Zapach® w 2312 °C <1 TON PN-EN 1622:2006 Zat. C A

S Metoda jako$ciowa, uproszczona,
4. |Smak® w 23+2°C <1 TFN parzysta, wyboru niewymuszonego A
Przewodnos¢ (elektryczna : .
5. wiasciwa) w 25 °C 545+ 28 uS/cm | PN-EN 27888:1999 2500
6. |pHwtemp. 22,0°C 7701 PN-EN 1SO 10523:2012 6,5-9,5

Wielkosci fizykochemiczne poprzedzone znakiem ,<" i ,>”" sg rezultatami badania. W nawiasie podano dolna/gérng granicg akredytowanego
zakresu pomiarowego wraz z niepewnoscig (z wyjatkiem wynikéw dla parametréw: smak i zapach). Wyniki zaprezentowane

w postaci < dolnego zakresu pomiarowego akredytowanej metody nie stanowia jednoczesnie granic oznaczalno$ci poszczeg6inych analitow,

z wyjatkiem barwy, metnosci i cyjankow.

Dla badar fizykochemicznych podane wartosci niepewnosci stanowia niepewno$§¢ rozszerzong przy wspéiczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobieristwie 95 %.

NDS - warto$¢ parametryczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

3 Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P/l

49\Wartosé zalecana, wartos¢ parametryczna — akceptowalina przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian

9 Data i godzina badania 17.07.2023 r., 14°.

® Data i godzina badania 19.07.2023 r., 14°° ,czas przechowywania prébki 44h

A - akceptowalna(y) przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian

<1 - akceptowalny przez zespét oceniajacy i bez nieprawidtowych zmian

Sprawozdanie w zakresie badan
fizykochemicznych i sensorycznych autoryzowat: 7}

Sprawozdanie zatwierdzit

» - informacje podane przez Klienta

e - dane podane przez Kiienta moggce wplywat na wazno$¢ wynikéw

Bez pisemnej zgody laboratorium Sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Przedstawione w Sprawozdaniu z badari wyniki odnoszq sig wylacznie

do otrzymanej probki. Stosowane metody badawcze speiniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi. Oznaczenia zapachu i smaku wykonywane sg przez trzech oceniajgcych. Zrédiem wody odniesienia jest woda z sieci wodociggowej w siedzibie PSSE w Lesznie.
Smak jest oznaczany tylko w prébkach, w ktérych wykiuczono obecno$é mikroorganizméw chorobotwérezych oraz liczba progowa zapachu wynosi <1, wartosé barwy < 20 mg Pl i wartoéé
metnosci < 2,0 NTU. Pobieranie prébek oraz badania oznaczone [N] w tym Sprawozdaniu nie s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 609. Niepewno$¢ pomiaréw i flub wynikéw
badar: akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wynikéw. Podana warto&é nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek dostarczanych przez Kiientéw. Na zyczenie Kiienta {aboratorium przekazuje dodatkowe informagje dotyczace
przeprowadzonych badan. Zleceniodawca ma prawo do ziozenia skargi na wykonanie ustugi.

Koniec sprawozdania z badan.

Rozdzielnik: » Wydanie z dnia: 08.05.2023 r.
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