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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR  0318/M/23 Strona: 1 ‘ Stron: 2
: ; : . Prébka pobrana zgodnie z:
Obiekt badania: Zleceniodawca (nazwa i adres): : P £ i
Zlecenie Protokdt pobrania prébki:
Przemeckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z Nr . (28212020
woda do spozycia przez ludzi 0.0. ul. Powstaficow Wielkopolskich 9, 64-234 Data: 13.04.2023 0 021798028
R Piserict ’ Umowa: LAB-U-PO- Data: 13.04.2023
¢ 02/0004/2023
Identyfikacja probki
Kod probki: " . Temp. (°C) 3 .
Mleqscg pobrama Data i godzina probki Data'prz'ngma Data ; Data zakonczenia
’ . probki/ rodzaj obrania: W chwili probki do rozpoczgeia badai
Zleceniodawey | Laboratorium probki: P : X Laboratorium badan: acah:
pobrania
Sie¢
wodociaggowa -
Przemeckie
Przedsigbiorstwo
41 0996-23 Komunalne Sp. z | 13.04.2023 08:45 10.0 13.04.2023 13.04.2023 16.04.2023
0.0., Starkowo '
601 / kran
czerpalny

Prébki pobrane przez 3. Laboratorium/Michalak - Robert/ identyfikator metody pobrania: PN-EN ISO 19458:2007 z wyt. pkt. 4.4.4.1, pkt. 44.4.2,
pkt. 4.4.5, pkt. 4.4.6 (A), PN-ISO 5667-5:2017 (A) z wylaczeniem pkt. 6.5

Probki dostarczone przez : Laboratorium

Warunki $rodowiskowe: -

Stan probki w chwili przyjecia: prawidtowy

Uwagi /odstepstwa: -
WYNIKI BADAN
Badania mikrobiologiczne
Oznaczenie: Kod prébki Laboratorium: 0996-23
Jednostka Wyriik/ i % | Ko Parametr
Badany parametr: Metoda badawcza ¥ rezu tE.lt 1epewnose yleria zgodny/
badania d *) . R
) niezgodny
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | AZRP | NPL/100 ml 0 [0,0;3,7] 0 Zgodnos¢
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | AZRP | NPL/100 ml 0 [0,0;3,7] 0 Zgodnosc
Bez
Ogolna liczba nep }rlawu'iIO
mikroorganizméw w  |PN-EN ISO 6222:2004 AZRP | jtk/l ml 44 [30; 65] W(yz‘glezgl‘:“ -
temp. 22°C <=200
itk/1ml)

(*) wymagania wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2017.2294)

STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI: Probka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym powyze;.

Wydanie: XX z dnia 28.04.2022.



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR  0318/M/23

Strona: 2 Stron: 2

- akredytowanymi (litera A)

- referencyjnymi (litera R)

mikroorganizméow w 22°C).

b)Sprawozdanie z badan zawiera wyniki wykonane metodami:

- wraz z niepewnoscia dotyczaca pobierania probek (litera P)

- zatwierdzonymi Decyzja PPIS w Lesznie z dnia 09.03.2023r. (litera Z)

€)Wyniki i rezultaty badania odnosza si¢ wytacznie do badanych prébek.
Rezultat badania oznacza uzyskanie wyniku ponizej granicy oznaczalno$ci metody lub gomej granicy zakresu akredytacji (rezultaty nie dotyczq badan mikrobiologicznych).
d)Niepewnos¢ okreslona na podstawie przedziatow z oszacowanymi granicami.

f)Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.
€)Ze wzgledu na charakter prébek, nie ma mozliwoéci powtorzenia badan na tym samym materiale.
h)Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdane z badan nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

a) Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za opis misjsca z ktorego pobiera probkg, w sytuacji gdy podczas poboru nie ma mozliwosei samodzielnego zidentyfikowania
miejsca, a informacje na ten temat uzyskano od zleceniodawcy.

€)Laboratorium nie dokonuje stwierdzen zgodnosci, jezeli wymagane (kryterium) brzmi: ,,bez nieprawidlowych zmian” (dotyczy parametréw: ogolna liczba

Laboratorium podejmuje decyzje, czyli stwierdza zgodnosé/niezgodnosé wyniku z wymaganiami na podstawie zasady prostej akceptacji. Gdy wynik badania znajduje sig
ponizej wartosci parametrycznej laboratorium stwierdza jego zgodno$¢, natomiast odrzuca go, czyli stwierdza jego niezgodnoé¢, gdy znajduje si¢ powyzej ustalonej wartosci
parametrycznej. Ryzyko podjecia blednej decyzji, w przypadku wyniku bliskiego granicy tolerancji moze wynies¢ do 50%.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 jednakowych egz.

Egz. Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania z badan.

Data sporzadzenia:
16.04.2023

Autoryzowal: Karol Giglewicz
Data autoryzacji: 16.04.2023

Zatwierdzit: Jarostaw Lawer
Data zatwierdzenia: 17.04.2023

(Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Wydanie: XX z dnia 28.04.2022.
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Prébka pobrana zgodnie z:

Obiekt badania: Zleceniodawca (nazwa i adres):

Zlecenie Protokdt pobrania probki:

Nr 0285/Z2/23
Data: 13.04.2023
Umowa: LAB-U-PO-

Przemeckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. ul. Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-234
Przemet

Nr 02792023

woda do spozycia przez ludzi Data: 13.04 2023

02/0004/2023
Identyfikacja probki
Kod probki: o ; Temp. (°C) -
. Mlej, Jee pobrama Data i godzina probki Data’prlf‘y é&;ma Do ; Data zakonczenia
Zleceniodawc Laboratorium probk!/ roflzaj pobrania: w chwili pach 0 rozpoczgma badan:
y probki: . Laboratorium badan:
pobrania
Sie¢
wodociggowa -
Przemeckie
Przedsigbiorstwo
42 0997-23 Komunalne Sp.z | 13.04.2023 09:15 9.8 13.04.2023 13.04.2023 16.04.2023
0.0., Przemet / ul. '
Szkolna 1/ kran
czerpalny

Prébki pobrane przez #): Laboratorium/Michalak - Robert/ identyfikator metody pobrania: PN-EN ISO 19458:2007 z wyt. pkt. 4441, pkt. 4442,
pkt. 4.4.5, pkt. 4.4.6 (A), PN-ISO 5667-5:2017 (A) z wylgczeniem pkt. 6.5

Prébki dostarczone przez : Laboratorium

Warunki $rodowiskowe: -

Stan probki w chwili przyjecia: prawidlowy

Uwagi /odstepstwa: -
WYNIKI BADAN
Badania mikrobiologiczne
Oznaczenie: Kod prébki Laboratorium: 0997-23
Jednostka Wynllk/ Ni < | Krvteri Parametr
Badany parametr: Metoda badawcza ¥ foa ta,lt 1EPEWNOSS yieria, zgodny/
badania L) *) . e)
9 niezgodny
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | AZRP | NPL/100 ml 0 [0,0;3,7] 0 Zgodnos¢
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | AZRP | NPL/100 ml 0 [0,0;3,7] 0 Zgodno$¢
Bez
Ogodlna liczba mesf;:’ﬁ;ﬁ
mikroorganizmow w PN-EN ISO 6222:2004 AZRP jtk/1 ml 37 [25; 55] V\?;alecana -
temp. 22°C <=200
jtk/1ml)

(*) wymagania wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2017.2294)

STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI: Probka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym powyze;.

Wydanie: XX zdnia 28.04.2022.




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR  0319/M/23 Strona: 2 Stron: 2

a) Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za opis miejsca z ktérego pobiera probke, w sytuacji gdy podczas poboru nie ma mozliwosci samodzielnego zidentyfikowania
miejsca, a informacje na ten temat uzyskano od zleceniodawcy.

b)Sprawozdanie z badan zawiera wyniki wykonane metodami:

- akredytowanymi (litera A)

- zatwierdzonymi Decyzja PPIS w Lesznie z dnia 09.03.2023r. (litera Z)

- referencyjnymi (litera R)

- wraz z niepewnoscia dotyczacg pobierania probek (litera P)

¢)Wyniki i rezultaty badania odnoszg si¢ wylgcznie do badanych probek.

Rezultat badania oznacza uzyskanie wyniku ponizej granicy oznaczalnoéci metody lub gornej granicy zakresu akredytacji (rezultaty nie dotycza badan mikrobiologicznych).
d)Niepewnosé okreslona na podstawie przedzialéw z oszacowanymi granicami. '

€)Laboratorium nie dokonuje stwierdzen zgodnosci, jezeli wymagane (kryterium) brzmi: ,,bez nieprawidtowych zmian” (dotyczy parametréw: ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C).

Laboratorium podejmuje decyzje, czyli stwierdza zgodnosé/niezgodnosé wyniku z wymaganiami na podstawie zasady prostej akceptacji. Gdy wynik badania znajduje sig
ponizej wartosci parametrycznej laboratorium stwierdza jego zgodno$¢, natomiast odrzuca go, czyli stwierdza jego niezgodnos¢, gdy znajduje sig¢ powyzej ustalonej wartosci
parametrycznej. Ryzyko podjecia blednej decyzji, w przypadku wyniku bliskiego granicy tolerancji moze wynies¢ do 50%.

f)Klient ma prawo do ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badan.

€)Ze wzgledu na charakter probek, nie ma mozliwosci powtorzenia badan na tym samym materiale.

h)Bez pisemne;j zgody Laboratorium Sprawozdane z badaf nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 jednakowych egz. Egz. Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania z badan.

Zatwierdzit: Jarostaw Lawer
Data zatwierdzenia: 17.04.2023

(Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Data sporzadzenia: Autoryzowal: Karol Giglewicz
16.04.2023 Data autoryzacji: 16.04.2023

Wydanie: XX z dnia 28.04.2022.
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Obiekt badania:

Probka pobrana zgodnie z:

Zleceniodawca (nazwa i adres): Zlecenic

Protoko! pobrania prébki:

woda do spozycia przez ludzi

Nr 0285/2/23
Data: 13.04.2023
Umowa: LAB-U-PO-

Przemegckie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z
0.0. ul. Powstancéw Wielkopolskich 9, 64-234

Frzzmel 02/0004/2023

Nr  0279/2023
Data: 13.04.2023

Identyfikacja prébki

Kod probki:

Temp. (°C)

Miejsce pobrania Data przyjecia

Zleceniodawcy

Laboratorium

probki
w chwili
pobrania

Data i godzina

pobrania: probki do

Laboratorium

probki/ rodzaj
probki:

Data
rozpoczecia
badan:

Data zakonczenia
badan:

41

0996-23

Sie¢
wodociagowa -
Przemgckie
Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z
0.0., Starkowo
60J / kran
czerpalny

13.04.2023 08:45 10.0 13.04.2023

13.04.2023

14.04.2023

42

0997-23

Sie¢
wodociggowa -
Przemgckie
Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z
0.0., Przemet / ul.
Szkolna 1 / kran
czerpalny

13.04.2023 09:15 9.8 13.04.2023

14.04.20

N~
(%)

Probki pobrane przez 3). Laboratorium/Michalak - Robert/ identyfikator metody pobrania: PN-ISO 5667-5:2017 (A) z wylaczeniem pkt. 6.5

Probki dostarczone przez : Laboratorium

Warunki srodowiskowe: -

Stan probki w chwili przyjgcia: prawidlowy

Uwagi /odstgpstwa: -

Wydanie: XX z dnia 28.04.2022.




SPRAWOZDANIE

Z BADAN NR

0495/F/23

Strona: 2

Stron: 3

WYNIKI BADAN

Badania fizykochemiczne

Oznaczenie: ~ Kod proébki
Jednostka Wyr}lk/ Ni ., . Parametr
Badany parametr: Metoda badawcza ™ {)Z;;?; 1ep%\)>vnosc Kﬁ;rla zgodny/
%) niezgodny ©
Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 AZP mg/l <0.077Y (0.077+0.012) 0:50 Zgodnosé
akceptowal
na przez
konsumenta
ibez
- ] nieprawidto }
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016 AZP NTU 0.37 0.04 ichpznizn
(zalecany
zakres
wartosci do
1.ONTU)
pH? PN-EN ISO 10523:2012 AZP - . 0.1 6.5-9.5 Zgodnosé
Przewodnos¢ elektryczna i 730 .
whasciwa? PN-EN 27888:1999 AZP pS/cm Te1t6°a 15 2500 Zgodnosé
akceptowal
na przez
PN-EN ISO 7887:2012 5 konsument6
Barva metoda C+Ap1:2015 S mg Pyl pH=74 L wibez )
nieprawidto
wych zmian

1) warto$¢ ponizej granicy oznaczalno$ci metody
2) kompensacja automatyczna pomiaru w temperaturze T
3) kompensacja automatyczna temperatury przewodnosci w 25°C

(*) wymagania wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2017.2294)

STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI: Probka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

WYNIKI BADAN

Oznaczenie:

Badania ﬁzykochemicz’neu :

prébki Laboratorium: 0997-23

Jednostka Wyrilk/ Ni < | . Parametr
Badany parametr: Metoda badawcza rezultat 1ePEWNOSC ryteria zgodny/
badania a *) ; o
0 niezgodny
Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 AZP mg/l <0.077" (0.077+0.012) 0.50 Zgodnosé
akceptowal
na przez
konsumenta
ibez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016 AZP NTU 0.45 Ggy (el :
wych zmian
(zalecany
zakres
wartosci do
1.0 NTU)
pH? PN-EN ISO 10523:2012 AZP - T=’1/.748 w 0.1 6.5-9.5 Zgodnosé
Przewodnosé elektryczna . 726 o7
wiadciwa® PN-EN 27888:1999 AZP uS/cm SO e 15 2500 Zgodno$é
akceptowal
na przez
PN-EN ISO 7887:2012 4 konsumentd
Barwa metoda C+Ap1:2015 AZP mg By pH=74 ! wibez )
nieprawidto
wych zmian

1) warto$¢ ponizej granicy oznaczalnosci metody
2) kompensacja automatyczna pomiaru w temperaturze T
3) kompensacja automatyczna temperatury przewodnosci w 25°C

(*) wymagania wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2017.2294)

STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI: Prébka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom okre$lonym powyzej.

Hhidseia. VV

- Auin 20 NA INID




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR  0495/F/23 Strona: 3 Stron: 3

a) Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za opis miejsca z ktérego pobiera probke, w sytuacji gdy podezas poboru nie ma mozliwosci samodzielnego zidentyfikowania
miejsca, a informacje na ten temat uzyskano od zleceniodawcy.

b)Sprawozdanie z badan zawiera wyniki wykonane metodami:

- akredytowanymi (litera A)

- zatwierdzonymi Decyzjg PPIS w Lesznie z dnia 09.03.2023r. (litera Z)

- wraz z niepewnoscia dotyczaca pobierania probek (litera P)

¢)Wyniki i rezultaty badania odnosza si¢ wytacznie do badanych probek.

Rezultat badania oznacza uzyskanie wyniku ponizej granicy oznaczalno$ci metody lub powyzej gérmej granicy zakresu akredytacji (rezultaty nie dotycza badan
mikrobiologicznych).

d)Niepewnos¢ rozszerzona U obliczona z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2, co odpowiada poziomowi ufnoéci okoto 95%.

W przypadku otrzymania rezultatu badania niepewno$é rozszerzona odnosi si¢ do granicy oznaczalno$ci metody lub gémej granicy zakresu akredytacji.

€)Laboratorium nie dokonuje stwierdzef zgodnosci, jezeli wymagane (kryterium) brzmi: ,,akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian” (dotyczy
parametrow: barwa, metnosc).

Laboratorium podejmuje decyzje, czyli stwierdza zgodnosé/niezgodno$¢ wyniku z wymaganiami na podstawie zasady prostej akceptacji. Gdy wynik badania znajduje si¢
ponizej wartosci parametrycznej laboratorium stwierdza jego zgodnosé, natomiast odrzuca go, czyli stwierdza jego niezgodno$é, gdy znajduje si¢ powyzej ustalonej wartosci
parametrycznej. Ryzyko podjecia blednej decyzji, w przypadku wyniku bliskiego granicy tolerancji moze wyniesé¢ do 50%.

W przypadku rezultatow badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowaé jako opinig i interpretacje. Po jego interpolaciji do najblizszej mozliwej potwierdzonej granicy
oznaczalno$ci metody lub géme;j granicy zakresu akredytacji uwzgledniajac wskazane wymagania, ustalenia z klientem oraz zasada podejmowania decyzji stwierdza si¢ jego
zgodno$é/niezgodnose.

f)Klient ma prawo do ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badari.

€)Ze wzgledu na charakter probek, nie ma mozliwosci powtorzenia badan na tym samym materiale.

h)Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdane z badan nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoci.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 jednakowych egz. Egz. Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1: Archiwum w/m

Koniec Sprawozdania z badan.

: Zatwierdzit: Katarzyna Wasilewicz
@ Data sporzadzenia: Autoryzowal: Dagmara Bak . .y.
18.04.2023 Data autoryzacji: 18.04.2023 ' Data zatwierdzenia: 18.04.2023

(Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Midenin: VV = duis 70 04 I7NID



